






























Приложение № 1 

к договору № 69/17 от 15.06.2017г. 

 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Тамбов, ул. Широкая, 7в 

2. Серия, тип постройки: панельный 

3. Год постройки 1985 

4. Степень износа 30%  

5. Количество этажей девять 

6. Наличие подвала есть 

7. Наличие технического этажа есть 

8. Общая площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)  1526,4 кв. м. 

9. Количество лестниц 3шт. 

10. Площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 745,2  кв. м. 

11. Площадь технических подвалов  735 кв.м. 

12. Общая площадь МКД (в квартирах)  5827,6 кв.м. 

13. Площадь нежилых помещений – 46,2 кв.м.  

14.  Общая площадь дома 7354 кв.м 

 

Техническое состояние и состав общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

г. Тамбов, ул. Широкая д, 7в   на момент заключения настоящего договора управления 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-

во 

ед. 

Площадь 

м. кв. 

Протя- 

женность 

м. 

Техническое состояние 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения: 

1.1. Технические помещения 

(колясочные, щитовые и т.п.) 

1.2. Лестничные марши (перила, 

ограждающие конструкции) 

1.3. Лестничные площадки 

1.4. Подвалы 

1.5. Тех. этажи 

1.6. Вестибюли 

- состояние полов 

- состояние дверей 

1.7. Окна (МОП) 

1.8. Камеры мусороприемников 

1.90. Шахты лифтов 

1.10. Проходные подъезды 

 

 - 

 

54 

 

54 

  

 

  

- 

 

24 

3 

3 

- 

 

 

 

 

 

 

 

735 

 735 

  

  

 

удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное   

  

 

 

 

реб тек. рем., масл.окр. 

неуд.треб.кап.ремонт 

неудовл. треб.кап.ремонт 

  

2 Ненесущие конструкции: 

2.1. Входные козырьки у 

подъездов 

2.2. Входные лестничные марши 

2.3. Отмостки 

 

3 

3 

 

40 

 

127 

  

под.1,2неуд..треб.кап..ремонт. 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

3 Сети канализации,всего м.д50-

100 

  110 удовлетворительное 

4 Электрические сети   2800 Удовлетворительное 

5 Электрооборудование 

5.1. В Р У 

5.2. Этажные щитовые 

5.3.Электроосветительная 

арматура 

5.4. Электросчетчики общего учета 

 

3 

54 

60 

2 

    

удовлетворительное 

 удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

 

6 Газовые сети, всего м. 

6.1. Запорная арматура 

6.2. Покраска 

     

 

  

7 Сети отопления д.20-100мм. 

всего 

7.1. Задвижки 

7.2. Вентили 

 

20 

150 

 

 466 Неудовл.треб. кап.ремонт 

Неудовлл треб.кап.ремонт 

Неудовл. Треб. кап.рем. 

неудовлетворительное 



7.3. Отводы 

7.4. Количество хомутов 

7.5. Элеваторные узлы 

 

3 

имеются 

удовлетворительное 

8 Сети ГВС, всего м. д.32-90мм.ПП 

8.1. Задвижки 

8.2. Вентили 

8.3. Отводы 

 

1 

24 

 132  Неудовл. треб кап.ремонт 

удовлетворительное 

удовл.треб кап.ремонт  

удовл. треб.кап.ремонт 

9 Сети ХВС, всего м. д.32-90мм.ПП 

8.1. Задвижки 

8.2. Вентили 

8.3. Отводы 

 

1 

24 

  

 

66 неудовл. требкап.ремонт   

неудовл. треб замена   

неудовл. треб.кап.ремонт   

неудовл. треб.кап.ремонт   

10 Крыши, кв.м.  

10.1. Оголовки 

10.2. Водосточные трубы (внутр.), 

воронки  

 

3 

3 

3 

827   Под..1,3удовл. под.2-неудовл. 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

удовлетворительное   

11 Состояние вытяжной 

вентиляции вентканалов 

 

 108 

    

удовлетворительное 

12 Фундаменты    удовлетворительное 

13 Межпанельные швы   2140 Неуд. треб. ремонт 

 






